




サニコングループ創業40周年記念 名水三十選03 サニコングループ創業40周年記念 名水三十選 04

分析結果

0.1mg/l以下

1

0.000001mg/l以下

0.000001mg/l以下

130mg/l

38mg/l

174mg/l

1.1mg/I

7.2/12℃

0.5度以下

0.1度以下

0CFU/ml

不検出

0.001mg/l以下

おいしい水の要件
（厚生省）

0.4mg/l以下

3以下

̶

̶

10～100mg/l

3～30mg/l

30～200mg/l

3mg/l

̶

20℃以下

̶

̶

̶

̶

̶

飲料水基準

（1mg/l程度）

（3以下）

0.00001mg/l以下

0.00001mg/l以下

300mg/l以下

（20mg/l以下）

500mg/l以下

10mg/l以下

5.8～8.6

̶

5度以下

2度以下

1ml中100以下

検出されないこと

0.01mg/l以下

分析項目

残留塩素

臭気強度

2-MIB

ジェオスミン

硬度

遊離炭酸

蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量

pH

水温

色度

濁度

一般細菌

大腸菌

鉛

に
お
い

味

安
全

外
観

採水日 天気 気温 採水者水温晴れ 12℃2009/11/21(土） 本脇・加納18℃

井戸全景

井戸全景2

街並み

大師の井戸看板

井戸内部

採水風景

伝説の案内看板

透通った原水

案内看板アップ

粉河

●市役所支所

● 大和街道
24

123

124

しまむら

紀ノ川

お大師さんの井戸
所在地　和歌山県紀ノ川市東野175付近

名
水
三
十
選 

｜ 

お
大
師
さ
ん
の
井
戸

名
水
三
十
選 

｜ 

お
大
師
さ
ん
の
井
戸

昔、この地でぼろぼろの着物を着たお坊さんが水を1杯頂いたとこ
ろ、鉄気が多い事が気の毒に思い、錫杖で一突きしたところ真水
が噴出したと言われています。地元の方はこの人は弘法大師に違
いないと思い大師の井戸と名付けられました。この井戸は、冬は暖
かく夏は冷たくて付近の井戸が枯れた時でも一度も枯れた事がな
いと言われています。

国道24号線から50メートル位入った所にあり、無料で誰でも頂くことが出来ます。直径1メートル程の井戸の上にス
テンレスの蓋を置いているだけで、雨ざらしの井戸ですが常時湧き出しており、あまり水はオーバーして水路に流れ
ていますので水質も抜群です。マナーの問題が指摘されている今日で、この様な場所は採水者の自覚に頼るしか
ありません。付近には駐車スペースも無い為、年に一度井戸の水替えをしており、井戸の清掃など御苦労されてい
る様ですので地元の方の御好意に反する行為は絶対にしてはいけないと感じました。

口当たりが良く、まろやかで飲んだあとも後味が良い水でした。

地元情報（由来等）

名水分析結果

採水者所見

味見感想



サニコングループ創業40周年記念 名水三十選05 サニコングループ創業40周年記念 名水三十選 06

分析結果

0.1mg/l以下

1以下

0.000001mg/l以下

0.000001mg/l以下

13mg/l

7.1mg/l

72mg/l

0.6mg/I

7.5/13℃

0.5度以下

0.1度以下

0CFU/ml

不検出

0.001mg/l以下

おいしい水の要件
（厚生省）

0.4mg/l以下

3以下

̶

̶

10～100mg/l

3～30mg/l

30～200mg/l

3mg/l

̶

20℃以下

̶

̶

̶

̶

̶

飲料水基準

（1mg/l程度）

（3以下）

0.00001mg/l以下

0.00001mg/l以下

300mg/l以下

（20mg/l以下）

500mg/l以下

10mg/l以下

5.8～8.6

̶

5度以下

2度以下

1ml中100以下

検出されないこと

0.01mg/l以下

分析項目

残留塩素

臭気強度

2-MIB

ジェオスミン

硬度

遊離炭酸

蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量

pH

水温

色度

濁度

一般細菌

大腸菌

鉛

に
お
い

味

安
全

外
観

採水日 天気 気温 採水者水温晴れ 11℃2010/1/16(土） 本脇・加納17℃

透通った原水

採水風景

浦主任の祖母

付近風景

付近風景

おいしいコーヒー

付近風景

付近風景

流れ出る原水

滝の拝●

●町役場
　古座分庁所

JR紀勢本線

▲戸矢倉山

▲
モウベ山

38

227

43

371

紀伊有田 串本 紀伊姫

古座町の寒の水
所在地　和歌山県東牟婁郡古座川町小森188

名
水
三
十
選 

｜ 

古
座
町
の
寒
の
水

名
水
三
十
選 

｜ 

古
座
町
の
寒
の
水

小森川集落から更に徒歩で2時間かけて山を登った処の源流か
ら、約2ｋｍの距離を30ｍｍのポリパイプを使って自然落下で送られ
てきています。大雨が降ってもほとんど濁ることが無く、特に1月、2月
の寒い時期の水は寒の水として常温保存され、夏場でも炊飯など
に使われており生活用水として欠かせない水です。

古座川支流の小森川沿いにひっそりとある集落です。国道42号線の古座町から車で約1時間の山奥で、道中に
は滝の杯や一枚岩と言った名所があり、時の流れをスローにしてくれる癒しの空間である。
採水当日は、当地の守り神である神社の掃除をされており、5軒で6人の高齢者の方々が家族同様に仲良く生活さ
れていました。

まろやかで飲みやすく、さわやかな甘味を感じる水でした。

地元情報（由来等）

名水分析結果

採水者所見

味見感想



サニコングループ創業40周年記念 名水三十選07 サニコングループ創業40周年記念 名水三十選 08

分析結果

0.1mg/l以下

1以下

0.000001mg/l以下

0.000001mg/l以下

63mg/l

2.9mg/l

152mg/l

0.5mg/I

7.4/13℃

0.5度以下

0.1度

0CFU/ml

不検出

0.001mg/l以下

おいしい水の要件
（厚生省）

0.4mg/l以下

3以下

̶

̶

10～100mg/l

3～30mg/l

30～200mg/l

3mg/l

̶

20℃以下

̶

̶

̶

̶

̶

飲料水基準

（1mg/l程度）

（3以下）

0.00001mg/l以下

0.00001mg/l以下

300mg/l以下

（20mg/l以下）

500mg/l以下

10mg/l以下

5.8～8.6

̶

5度以下

2度以下

1ml中100以下

検出されないこと

0.01mg/l以下

分析項目

残留塩素

臭気強度

2-MIB

ジェオスミン

硬度

遊離炭酸

蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量

pH

水温

色度

濁度

一般細菌

大腸菌

鉛

に
お
い

味

安
全

外
観

採水日 天気 気温 採水者水温晴れ 13℃2010/1/16(土） 本脇・加納20℃

名称看板

健康法案内看板

案内

水汲み場

おみやげ品

駐車場

採水風景

井戸案内看板

案内

GS
●出光

富田
小学校●

●ローソン富
田
川

高
瀬
川

紀
伊
富
田

白
浜

42Ｊ
Ｒ
紀
勢
本
線

富田の水
所在地　和歌山県西牟婁郡白浜町十九淵字免の内

名
水
三
十
選 

｜ 

富
田
の
水

名
水
三
十
選 

｜ 

富
田
の
水

昔、紀州の殿様に米を献上し、年貢が免除されたので地名を免の
内と付けられたと伝えられ、紀州でも特に岩質水質の良いところで
す。この地の谷川の水で育ったお米はおいしい谷の米として地元
で人気が有ります。汚染されない2300ヘクタールの広大な森林ば
かりの水源地を持ち岩盤地下90メートルの細層砂岩層の地下水
脈より自噴する100％の自然水です。

和歌山県屈指の観光地として知られる白浜町ですが、採水場所は山の中ということでひっそりとした雰囲気が
漂っていました。ただ、国道からそんなに離れていない為、今後は宅地開発も進んでいくのではないかと感じまし
た。いつまでもおいしい水と自然豊かな田んぼを残していって頂きたいと思います。

サラッとした感じで飲みやすく軟水っぽくのど越しの良い水でした。

地元情報（由来等）

名水分析結果

採水者所見

味見感想



サニコングループ創業40周年記念 名水三十選09 サニコングループ創業40周年記念 名水三十選 10

分析結果

0.1mg/l以下

1以下

0.000001mg/l以下

0.000001mg/l以下

52mg/l

8.7mg/l

116mg/l

0.8mg/I

7.6/12℃

0.5度以下

0.2度

0CFU/ml

不検出

0.001mg/l以下

おいしい水の要件
（厚生省）

0.4mg/l以下

3以下

̶

̶

10～100mg/l

3～30mg/l

30～200mg/l

3mg/l

̶

20℃以下

̶

̶

̶

̶

̶

飲料水基準

（1mg/l程度）

（3以下）

0.00001mg/l以下

0.00001mg/l以下

300mg/l以下

（20mg/l以下）

500mg/l以下

10mg/l以下

5.8～8.6

̶

5度以下

2度以下

1ml中100以下

検出されないこと

0.01mg/l以下

分析項目

残留塩素

臭気強度

2-MIB

ジェオスミン

硬度

遊離炭酸

蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量

pH

水温

色度

濁度

一般細菌

大腸菌

鉛

に
お
い

味

安
全

外
観

採水日 天気 気温 採水者水温晴れ 14℃2010/5/1(土） 西村・山内13℃

入口付近

湧き出る原水

水呑地蔵院本堂

参道

お地蔵さん

釣鐘堂

小祠の水壺

案内石碑

地蔵院からの眺め

大阪経済法科大学
●

外
環
状
線

●貴島病院
　本院

●高安
　中学校

●
清友
高校

●市立歴史民俗資料館

●
心合寺山
古墳

170

水呑地蔵院
所在地　八尾市大字神立

名
水
三
十
選 

｜ 

水
呑
地
蔵
院

名
水
三
十
選 

｜ 

水
呑
地
蔵
院

名水百選候補にもなっている水呑地蔵院の清水は、俗に「弘法
水」とよばれ、弘法大師が十三峠を越える旅人のために祈願して
得た霊水と伝えられている。ここの湧水は脚気（かっけ）などに効
能があると言い伝えられ、現在でも霊水を汲みに訪れる人々で賑
わっている。

八尾市の東北部、十三峠に至る十三街道を上がり、峠まで八分目ぐらいの場所にあります。駐車スペースも完備さ
れており無料で汲むことが可能で、また本堂前からは大阪市平野が一望でき夜景のスポット・桜の名所としても有
名です。湧水は常に湧き出ており、おいしい水が頂けます。

山頂付近で空気の良さもあってか、後味がさわやかでありマイルドな感じがした。

地元情報（由来等）

名水分析結果

採水者所見

味見感想



●北摂
　霊園

クリーンセンター●
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●
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4

4
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サニコングループ創業40周年記念 名水三十選11 サニコングループ創業40周年記念 名水三十選 12

分析結果

0.1mg/l以下

1以下

0.000001mg/l以下

0.000001mg/l以下

50mg/l

1.6mg/l

138mg/l

0.8mg/I

7.4/13℃

14.2℃

0.5度以下

0.1度

0CFU/ml

不検出

0.001mg/l以下

おいしい水の要件
（厚生省）

0.4mg/l以下

3以下

̶

̶

10～100mg/l

3～30mg/l

30～200mg/l

3mg/l

̶

20℃以下

̶

̶

̶

̶

̶

飲料水基準

（1mg/l程度）

（3以下）

0.00001mg/l以下

0.00001mg/l以下

300mg/l以下

（20mg/l以下）

500mg/l以下

10mg/l以下

5.8～8.6

̶

5度以下

2度以下

1ml中100以下

検出されないこと

0.01mg/l以下

分析項目

残留塩素

臭気強度

2-MIB

ジェオスミン

硬度

遊離炭酸

蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量

pH

水温

色度

濁度

一般細菌

大腸菌

鉛

に
お
い

味

安
全

外
観

採水日 天気 気温 採水者水温晴れ 6℃2010/1/16(土） 下坂・鍋島14.2℃

入口分岐点

湧き水

分析結果看板

水汲み場近くでの土砂崩れ

湧き水とカタツムリ

流れ出る湧水

水汲み場

水汲み場近くのお地蔵さん

水汲み場2

泉原の湧水
所在地　大阪府茨木市大字泉原

名
水
三
十
選 

｜ 

泉
原
の
湧
水

名
水
三
十
選 

｜ 

泉
原
の
湧
水

茨木高原カンツリー倶楽部や北摂霊園へ向かう道を２００ｍほど
進むと左に別れる道があるのでそちらへ入ります。そのまま進んで
いくと車で行ける突き当りの少し手前、右側に水汲み場がありま
す。道は狭く、落石のために走りにくい所もありますが、車の駐車は
できます。前は水汲み場は３ヶ所あったのですが、現在は落石のた
め１ヶ所は閉鎖されています。

泉原地区の山の中にあり、岩場から水が湧き出ています。きれいに整備されており、水量も豊かで環境は非常に良
い。無料で自由にいつでも汲むことができるので、利用している人は多いようだ。落石が多数あるので、崖崩れには
要注意です。

環境の良さもあってか、まろやかで非常においしく感じた。

地元情報（由来等）

名水分析結果

採水者所見

味見感想



サニコングループ創業40周年記念 名水三十選13 サニコングループ創業40周年記念 名水三十選 14

分析結果

0.1mg/l以下

1以下

0.000001mg/l以下

0.000001mg/l以下

82mg/l

9.9mg/l

162mg/l

0.7mg/I

7.4/13℃

0.5度以下

0.1度以下

0CFU/ml

不検出

0.001mg/l以下

おいしい水の要件
（厚生省）

0.4mg/l以下

3以下

̶

̶

10～100mg/l

3～30mg/l

30～200mg/l

3mg/l

̶

20℃以下

̶

̶

̶

̶

̶

飲料水基準

（1mg/l程度）

（3以下）

0.00001mg/l以下

0.00001mg/l以下

300mg/l以下

（20mg/l以下）

500mg/l以下

10mg/l以下

5.8～8.6

̶

5度以下

2度以下

1ml中100以下

検出されないこと

0.01mg/l以下

分析項目

残留塩素

臭気強度

2-MIB

ジェオスミン

硬度

遊離炭酸

蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量

pH

水温

色度

濁度

一般細菌

大腸菌

鉛

に
お
い

味

安
全

外
観

採水日 天気 気温 採水者水温くもり 11℃2010/5/27(木） 西村・山内11℃

駐車場入り口

案内看板

茶店

採水風景

ごろごろ水

佛水秘水行者尊

採水風景2

湧き出るごろごろ水

近くには鍾乳洞があります

龍泉寺●

●天川
　村役場

●泉の森

エコミュージアムセンター●

かりがね橋

虹トンネル

洞川温泉旅館街

21

309

ごろごろ水
所在地　奈良県吉野郡天川村大字洞川

名
水
三
十
選 

｜ 

ご
ろ
ご
ろ
水

名
水
三
十
選 

｜ 

ご
ろ
ご
ろ
水

古くは、「仏水秘水」（ぶっすいひすい）と呼ばれ、大峰参りの行者
たちが、この水で咽を潤したと言う。この前を通ると、一瞬の涼しさ
を感じるとともに岩の間より「ごろごろ」と言う音が聞こえた。いつし
か地元の人々は、この水のことを『ごろごろ水』と呼ぶようになり、今
日まで大切に守ってきた。今では、すばらしい名水として、多くの人
たちに利用されている。

利用者は大変多く、採水に訪れた際にも次々に利用者は訪れていました。採水には、駐車場料金￥300が必要で
す。大峰山宿場街奥にあり、茶店・トイレ等の施設も完備されています。近くには、鍾乳洞もあり入場料を別途支払
えば見学が可能で歴史探索ができます。インターネット販売等もありますのでご利用されてはどうでしようか。

後味に甘みがありまろやかである上、癖が無く非常に飲みやすいです。

地元情報（由来等）

名水分析結果

採水者所見

味見感想



サニコングループ創業40周年記念 名水三十選15 サニコングループ創業40周年記念 名水三十選 16

分析結果

0.1mg/l以下

1以下

0.000001mg/l以下

0.000001mg/l以下

3mg/l

2.2mg/l

66mg/l

0.6mg/I

7.7/12℃

13.5℃

0.5度以下

0.2度

0CFU/ml

不検出

0.001mg/l

おいしい水の要件
（厚生省）

0.4mg/l以下

3以下

̶

̶

10～100mg/l

3～30mg/l

30～200mg/l

3mg/l

̶

20℃以下

̶

̶

̶

̶

̶

飲料水基準

（1mg/l程度）

（3以下）

0.00001mg/l以下

0.00001mg/l以下

300mg/l以下

（20mg/l以下）

500mg/l以下

10mg/l以下

5.8～8.6

̶

5度以下

2度以下

1ml中100以下

検出されないこと

0.01mg/l以下

分析項目

残留塩素

臭気強度

2-MIB

ジェオスミン

硬度

遊離炭酸

蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量

pH

水温

色度

濁度

一般細菌

大腸菌

鉛

に
お
い

味

安
全

外
観

採水日 天気 気温 採水者水温晴れ 6℃2010/1/16(土） 下坂・鍋島13.5℃

マルナカ

マツゲン

イズミヤ

オークワ

イトーヨーカドー

イオングループ

マンダイ

関西スーパー

浄水装置

スーパーマルナカの水
所在地　各所

名
水
三
十
選 

｜ 

ス
ー
パ
ー
マ
ル
ナ
カ
の
水

名
水
三
十
選 

｜ 

ス
ー
パ
ー
マ
ル
ナ
カ
の
水

スーパーマルナカに設置されている水の自動販売機 ＥＣＯＡ（エコア）の純水。エコアの純水は、R.O.膜（逆浸透膜）と
いう方式によって、ろ過して作られています。全部で3種類のフィルターを使い、水道水から不純物を取り除きろ過されて
います。ろ過された水は、水の分子H2Oに近づき純粋な水（＝純水）となります。

エコアでは専用ボトルをリユース（再利用）し、商品の「純水」のみを販売するシステムです。初めに専用ボトルを購
入すれば、その後は無料で“純水”を利用できます。給水速度が速いので給水時の待ち時間も短く、また、ボトル
キャップのUV殺菌機能も装備しているので、非常に衛生的です。

口当たりが非常になめらか。
R.O.水は無味乾燥なので素材の味を引き立てるのによいのでは？

地元情報（由来等）

名水分析結果

採水者所見

味見感想
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分析結果

0.1mg/l以下

1

0.000001mg/l以下

0.000001mg/l以下

57mg/l

3.1mg/l

72mg/l

0.8mg/I

8.0/13℃

0.5度以下

0.1度以下

0CFU/ml

不検出

0.001mg/l以下

おいしい水の要件
（厚生省）

0.4mg/l以下

3以下

̶

̶

10～100mg/l

3～30mg/l

30～200mg/l

3mg/l

̶

20℃以下

̶

̶

̶

̶

̶

飲料水基準

（1mg/l程度）

（3以下）

0.00001mg/l以下

0.00001mg/l以下

300mg/l以下

（20mg/l以下）

500mg/l以下

10mg/l以下

5.8～8.6

̶

5度以下

2度以下

1ml中100以下

検出されないこと

0.01mg/l以下

分析項目

残留塩素

臭気強度

2-MIB

ジェオスミン

硬度

遊離炭酸

蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量

pH

水温

色度

濁度

一般細菌

大腸菌

鉛

に
お
い

味

安
全

外
観

採水日 天気 気温 採水者水温晴れ 16℃2009/11/21(土） 西村・山内15℃

入口看板

汲み場風景

地元の物産

駐車場

商標登録証

絶品こんにゃく

受付

販売所のおばちゃん

採水風景

南
海
高
野
線

大和街道

JR和歌山線

御
幸
辻

紀
見
峠

河内長野

大和二見橋本

24

310371

行者湧水
所在地　河内長野市石見川

名
水
三
十
選 

｜ 

行
者
湧
水

名
水
三
十
選 

｜ 

行
者
湧
水

千早赤阪村の「小深の里」の水で、和歌山県の県境付近の峠に
湧出する水を道路沿いに引いたもので、金剛山に行く行者が休憩
のときに飲んだ水と言われている。現在は、商標登録もしてあり販
売されております。

直売所となっており、100ℓまで￥200円、200ℓまで￥400円と有料になっております。駐車スペースもあり、地元の自治
会で運営されております。直売所には、地元で採れた野菜などが販売されており、汲み場はいつも賑わっておりま
す。

飲んだ感じは、さっぱりした感じでおいしい水であった。
また、直売所では湧水で作ったコーヒーやこんにゃくが頂け、特にこんにゃくは絶品です。

地元情報（由来等）

名水分析結果

採水者所見

味見感想
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分析結果

0.1mg/l以下

1以下

0.000001mg/l以下

0.000001mg/l以下

29mg/l

3.1mg/l

114mg/l

0.6mg/I

7.4/13℃

0.5度以下

0.2度

0CFU/ml

不検出

0.001mg/l以下

おいしい水の要件
（厚生省）

0.4mg/l以下

3以下

̶

̶

10～100mg/l

3～30mg/l

30～200mg/l

3mg/l

̶

20℃以下

̶

̶

̶

̶

̶

飲料水基準

（1mg/l程度）

（3以下）

0.00001mg/l以下

0.00001mg/l以下

300mg/l以下

（20mg/l以下）

500mg/l以下

10mg/l以下

5.8～8.6

̶

5度以下

2度以下

1ml中100以下

検出されないこと

0.01mg/l以下

分析項目

残留塩素

臭気強度

2-MIB

ジェオスミン

硬度

遊離炭酸

蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量

pH

水温

色度

濁度

一般細菌

大腸菌

鉛

に
お
い

味

安
全

外
観

採水日 天気 気温 採水者水温晴れ 11℃2010/1/16(土） 本脇・加納17℃

入口看板 野中の清水全景

伝説の案内看板

湧き出る原水

汲み場

石碑

汲み場

石碑2

野中の清水
所在地　和歌山県田辺市中辺路町野中

名
水
三
十
選 

｜ 

野
中
の
清
水

名
水
三
十
選 

｜ 

野
中
の
清
水

古来よりどんな日照りにも一度も枯れたことのなくみずが湧き出して
いて、道下の養命寺の近くを流れ野中川に注がれています。県指
定文化財の名木「野中の一本杉」の繁る継桜王子の近くにあり、
いにしえから熊野詣の旅人の給水ポイントとなっており、ここを訪れ
た旅人の多くが湧水との縁を歌に残しており、古くは古今和歌集
の詠み人知らずの中に「いにしへの野中の清水ぬるけどもとの心
を知る人ぞくむ」と詠まれています。

付近の住民が清掃活動なども行っており、市も清水の保全と環境整備に力を入れているそうです。
晴雨にもよるが1日50～200トンの湧水が絶えることなく、付近の住民の飲料水や生活用水として利用されており、
他府県から水を汲みに来られる人も多いそうです。

サラッとしたやわらかい感じのする水で喉こしや口あたりの良い水でした。

●一方杉バス停

至田辺

●養命寺

比
曽
原
王
子 

●

野
中
の
一
本
杉 

●

と
が
の
木
茶
屋 

●

秀
衡
桜 

●

継
桜
王
子

▲ 至本宮 ▲

311

地元情報（由来等）

名水分析結果

採水者所見

味見感想



サニコングループ創業40周年記念 名水三十選21 サニコングループ創業40周年記念 名水三十選 22

分析結果

0.1mg/l以下

1以下

0.000001mg/l以下

0.000001mg/l以下

103mg/l

18mg/l

190mg/l

0.6mg/I

7.3/12℃

15℃

0.5度以下

0.2度

0CFU/ml

不検出

0.001mg/l以下

おいしい水の要件
（厚生省）

0.4mg/l以下

3以下

̶

̶

10～100mg/l

3～30mg/l

30～200mg/l

3mg/l

̶

20℃以下

̶

̶

̶

̶

̶

飲料水基準

（1mg/l程度）

（3以下）

0.00001mg/l以下

0.00001mg/l以下

300mg/l以下

（20mg/l以下）

500mg/l以下

10mg/l以下

5.8～8.6

̶

5度以下

2度以下

1ml中100以下

検出されないこと

0.01mg/l以下

分析項目

残留塩素

臭気強度

2-MIB

ジェオスミン

硬度

遊離炭酸

蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量

pH

水温

色度

濁度

一般細菌

大腸菌

鉛残留塩素

に
お
い

味

安
全

外
観

採水日 天気 気温 採水者水温晴れ 6℃2010/1/16(土） 下坂・鍋島15℃

水無瀬神宮入口

本堂

名水百選認定書

参道

名水百選石碑

一般客の採水状況

水無瀬神宮境内

水汲み場

水無瀬神宮の由来

水無瀬神宮●

171

67

島
本

水
無
瀬

阪
急
京
都
線

Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線

離宮の水
所在地　大阪府三島郡島本町広瀬3-10-24

名
水
三
十
選 

｜ 

離
宮
の
水

名
水
三
十
選 

｜ 

離
宮
の
水

大阪で名水百選に選ばれているのはこの水無瀬神宮『離宮の
水』のみ。水無瀬神宮は、後鳥羽・土御門・順徳の三上皇を祭る神
社で、後鳥羽上皇に仕えていた水無瀬信成・親成親子が、後鳥羽
上皇御造営の水無瀬離宮跡地に御影堂を建立し菩堤を弔った
のがはじまりとされている。これにちなんで「離宮の水」と名付けら
れた。水脈は淀川の支流、天王山を源とする水無瀬川の伏流水
で島本町水道の水源としても配水されている地下水と水源を同じ
としている。島本町はサントリー の山崎蒸溜所があることでも有名
な町です。 

離宮の水は浅井戸で10ｍほど掘られているようで、ポンプで汲み上げられている。水無瀬神宮内では無料でこの
名水を持ち帰る事ができ、この日も境内は水を汲みに来る人々で賑わっていた。（取水時間は６時～17時）
大阪唯一のこの名水を守るため、色 と々り組みも行われている。離宮の水保存会も設立され定期的に水質調査や
水量などのチェック、離宮の水周辺の清掃活動など、維持管理は徹底されているようだ。

この辺りはサントリーの山崎蒸留所もあり、水はかなりお勧め出来るのではないか。
後味が爽やかで、スッキリとした味に感じた。

地元情報（由来等）

名水分析結果

採水者所見

味見感想



サニコングループ創業40周年記念 名水三十選23 サニコングループ創業40周年記念 名水三十選 24

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l以下
1

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
160CFU/ml
不検出

0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

71mg/l
25mg/l
192mg/l
0.8mg/I
8.1/13℃

1度
0.3度

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l以下
1以下

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
13CFU/ml
不検出

0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

47mg/l
4.1mg/l
90mg/l
0.6mg/I
8.1/13℃

0.5度以下
0.2度

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l以下
1以下

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
140CFU/ml

陽性
0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

100mg/l
5.1mg/l
100mg/l
1.4mg/I
7.9/12℃

0.8度
0.3度

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l以下
1以下

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
3CFU/ml
不検出

0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

63mg/l
8.4mg/l
288mg/l
1.4mg/I
7.2/13℃

0.5度以下
0.2度

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l以下
1以下

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
270CFU/ml
不検出

0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

154mg/l
22mg/l
334mg/l
0.7mg/I
7.0/12℃
14℃

0.5度以下
0.8度

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l以下
1以下

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
32CFU/ml
不検出

0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

110mg/l
25mg/l
256mg/l
1.4mg/I
7.3/13℃

0.5度以下
0.1度

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l以下
1以下

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
220×102CFU/ml

陽性
0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

103mg/l
22mg/l
190mg/l
1.0mg/I
7.4/12℃
18℃

0.5度以下
0.7度

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.3mg/l
3

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
0CFU/ml
不検出

0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

34mg/l
6.4mg/l
122mg/l
0.5mg/I
7.4/12℃
17℃

0.5度以下
0.1度以下

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l以下
1以下

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
37CFU/ml
不検出

0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

138mg/l
33mg/l
1900mg/l
5.8mg/I
6.9/12℃

1.6度
19度

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l以下
1以下

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
12CFU/ml
不検出

0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

17mg/l
38mg/l
104mg/l
1.0mg/I
7.3/11℃

0.9度
0.7度

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

名
水
三
十
選 

｜ 

そ
の
他
の
名
水

名
水
三
十
選 

｜  

そ
の
他
の
名
水弘法大師が堀り当てたという伝説の

井戸。近くに石神社がある。

おおそ柿の木の脇から湧いた水と言
われている。行者湧水の近く。

古くは吉祥水として使用されていましたが、最近
近隣に住宅が増えた為あまり使用されていない。

チームスタッフ本脇さんの家の井戸。

能因法師が不老不死を願った水の出
る井戸。

関西空港を眺める海岸近くの清水庵
に湧き出る水。

命の水とも呼ばれ、阪神・淡路大震災の
時には水を求めて長い行列ができた。

アクリートによるセラ膜ろ過水。

多量の鉄分と海水の３倍の塩分を含
んだ温泉水。

一心をこめた願い事がある場合は、
飲用すれば願いが叶うと言われている。

清浄泉　所在地　柏原市太平寺2丁目

おおそ柿の水　所在地　河内長野市小深

紀三井寺吉祥水　所在地　和歌山市紀寺三井寺1201

本脇邸井戸水　所在地　和歌山市西庄861-13

不老水　所在地　高槻市古曽部町3丁目

清水庵の弘法大師の清水　所在地　阪南市尾崎町１丁目37

須磨霊泉　所在地　兵庫県神戸市須磨区須磨寺町3丁目

神出病院 浄水　所在地　神戸市西区神出勝成78-53

有馬温泉 金泉　所在地　兵庫県神戸市北区有馬町

志津の涙水（犬鳴山）　所在地　泉佐野市大木
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分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l以下
5

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
65CFU/ml
陽性

0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

9mg/l
2.6mg/l
114mg/l
3.1mg/I
6.8/14℃

1.3度
0.9度

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l以下
1以下

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
2CFU/ml
不検出

0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

31mg/l
20mg/l
142mg/l
1.0mg/I
6.6/14℃

0.5度以下
0.1度以下

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l以下
1以下

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
5CFU/ml
陽性

0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

27mg/l
2.3mg/l
114mg/l
1.2mg/I
6.7/14℃

0.5度以下
0.3度

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l以下
3

0.000005mg/l
0.000001mg/l以下
0CFU/ml
不検出

0.004mg/l

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

6mg/l
6.6mg/l
110mg/l
1.7mg/I
7.9/15℃

0.5度以下
0.1度

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l以下
1以下

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
0CFU/ml
不検出

0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

40mg/l
5mg/l
138mg/l
1.7mg/I
8.0/16℃
8℃

0.5度以下
0.1度以下

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.2mg/l
1以下

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
0CFU/ml
不検出

0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

37mg/l
3.5mg/l
100mg/l
1.7mg/I
7.8/15℃
15.5℃
0.5度以下
0.1度以下

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l以下
1以下

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下

16CFU/ml
陽性

0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

139mg/l
44mg/l
284mg/l
3.2mg/I
7.8/15℃

1.7度以下
0.1度

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l
1以下

0.000002mg/l
0.000002mg/l
0CFU/ml
不検出

0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

71mg/l
5.3mg/l
134mg/l
2.4mg/I
7.4/18℃

0.5度以下
0.1度以下

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.1mg/l以下
1以下

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
35×102CFU/ml

陽性
0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

43mg/l
4.9mg/l
144mg/l
4.3mg/I
7.5/18℃

3.1度
0.7度

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

分析結果分析項目

に
お
い味

分析結果分析項目

安
全

外
観

0.4mg/l
1以下

0.000001mg/l以下
0.000001mg/l以下
0CFU/ml
不検出

0.001mg/l以下

残留塩素
臭気強度
2-MIB

ジェオスミン
一般細菌
大腸菌
鉛

44mg/l
3.5mg/l
112mg/l
4.1mg/I
8.3/20℃

0.5度以下
0.1度以下

硬度
遊離炭酸
蒸発残留物

過マンガン酸カリウム消費量
pH
水温
色度
濁度硬度

名
水
三
十
選 

｜ 

そ
の
他
の
名
水

名
水
三
十
選 

｜  

そ
の
他
の
名
水和歌山龍神スカイラインの途中に位

置し、ひと時の休憩場となっている。

胡麻豆腐をつくる高野山の湧き水でコッ
プが用意されていて飲むことが出来る。

高野山への登り道に面して湧き出ており、
有田川の支流、谷ノ背川の源流です。

技術課硲口さんの実家の水。

大阪市の高度浄水処理水をペットボ
トル（500ml）に詰めたもの。

堺市の水道水。

チームリーダー西村さんの家の井戸。

和歌山市の水道水。

垂水神社境内に落ちる水。

神戸市の水道水。

恋小袖の滝　所在地　田辺市龍神村

高野山 濱田屋　所在地　和歌山県伊都郡高野町高野山

名水 紀の一番　所在地　和歌山県伊都郡かつらぎ町大字

三重県熊野市飛鳥町佐渡　所在地　三重県熊野市飛鳥町

ほんまや（大阪市水道）　所在地　大阪市

堺市水道　所在地　堺市

西村家井戸　所在地　岸和田市包近町1420

和歌山市水道　所在地　和歌山市

垂水の神水　所在地　吹田市垂水町一丁目

神戸市水道　所在地　神戸市


